
Relatório n.º ETE Data de emissão: 

Dados relativos ao cliente:

Nome:

Endereço:

Fax: Tel.: e-mail:

Dados relativos à amostra ensaiada:

Referência do Itecons: Referência do Cliente*:

Fabricante/fornecedor*: Identificação do produto*:

Substrato utilizado: Método de fixação*:

Descrição do produto*:

Data de receção:

Local de realização do ensaio:

Resultados obtidos:

Data do início do condicionamento: Data do fim do condicionamento: 31-12-2024

Data do ensaio: 31-12-2024 Tempo de aplicação da chama: 15 s A duração total do ensaio foi de 20 s, desde o instante de aplicação da chama.

Gotículas ou 

partículas 

incandescentes

Ignição do 

papel de filtro

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não
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ETE245A/24.5

Placa de poliestireno expandido grafitado com massa volúmica nominal de 30 kg/m³, massa por unidade de área de 2070 

g/m² e espessura nominal de 75 mm.

Relatório de Ensaio

ETE245A/24

Phluirsense, Lda

---

032/25

Não

Não

Não

Não

Não

ETE245A/24.6

Não

Phluirsense, Lda

--- ---

Não

Não

Não

ETE245A/24.2

ETE245A/24.3

ETE245A/24.4

APLICAÇÃO DA CHAMA NA FACE PRINCIPAL

---

---

---

Propagação da chama a 150 mm acima 

do ponto de aplicação,

Fs > 150 mm

26-12-2024

Referência dos provetes

geral@homeblock.pt

Instante em que a chama 

atinge os

150 mm acima do ponto 

de aplicação, t 150 (s)

ETE245A/24.1

Não ---

Ocorrência de 

ignição

03-02-2025

18-12-2024

Painel Grafitado D30

Painel Grafitado D30

Ensaio de ignitabilidade de produtos de construção
(Método de ensaio: ISO 11925-2:2020)

(+351) 253 062 781

Rua Ponte do Ranha Nº 171, R/C, 4820-201 Fafe

Não

---

---

Não

Responsabilidade da amostragem: Itecons. A amostragem efetuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

Itecons

Os provetes foram condicionados à temperatura de (23±2) ºC e a humidade relativa de (50±5) %, por um período de 120 

horas, até alcançarem massa constante. Durante os ensaios, o laboratório encontrava-se a (23±5) ºC de temperatura e a 

(50±20) % de humidade.

Detalhes do condicionamento:



Gotículas ou 

partículas 

incandescentes

Ignição do 

papel de filtro

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Gotículas ou 

partículas 

incandescentes

Ignição do 

papel de filtro

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

Observações:

Notas:

Os resultados apresentados referem-se, exclusivamente, aos itens ensaiados e aplicam-se à amostra conforme rececionada.

Os dados assinalados com * foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

O presente relatório não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem o acordo escrito do Itecons.
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Ensaio de ignitabilidade de produtos de construção
(Método de ensaio: ISO 11925-2:2020)

---ETE245A/24.9

ETE245A/24.8 Não Não

ETE245A/24.7 Não Não ---

APLICAÇÃO DA CHAMA NO BORDO INFERIOR

Referência dos provetes
Ocorrência de 

ignição

Propagação da chama a 150 mm acima 

do ponto de aplicação,

Fs > 150 mm

Instante em que a chama 

atinge os

150 mm acima do ponto 

de aplicação, t 150 (s)

APLICAÇÃO DA CHAMA NO BORDO VERTICAL

Referência dos provetes
Ocorrência de 

ignição

Propagação da chama a 150 mm acima 

do ponto de aplicação,

Fs > 150 mm

Instante em que a chama 

atinge os

150 mm acima do ponto 

de aplicação, t 150 (s)

---

--- ---

---

--- ---

--- ---

Não Não ---

---

ETE245A/24.10

Não Não

---

--- --- --- ---

--- ---

Os resultados apresentados referem-se ao desempenho dos provetes do produto quando submetidos às condições particulares do ensaio realizado. 

Estes resultados não pretendem ser o único critério de avaliação do risco potencial de incêndio associado às condições de utilização do produto em 

causa.
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A DireçãoResponsabilidade técnica

XAUT 

Ensaios realizados por: Deives de Paula

---

XDIR                 XSTC 

Autoria técnica

 Este relatório apresenta a característica "Reação ao fogo" descrita na cláusula 4.2.6  da especificação técnica harmonizada EN 13163:2012+A1:2015.

--- --- ---

--- --- ---

Não Não

Não Não ---

---

---

ETE245A/24.11

ETE245A/24.12

---
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